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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

Общие данные

Р 1 16

Технико-экономические показатели

№ Наименование показателя КоличествоЕд. изм.

3. Высота здания
         (отм. последнего этажа от уровня земли)   

1. Общий строительный объем

м

куб. м

5. Общая  площадь квартир

2. Этажность 12 , 14шт.

6. Площадь квартир кв.м

7. Жилая площадь квартир кв.м

8. Площадь застройки кв.м

кв.м

4. Количество квартир шт.

1-но комн. квартира

9. Общая площадь здания кв.м

41,40

Технические решения, принятые  в  проекте ,  соответствие требованиям
экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, обеспечивают безо-
пасную для жизни  и  здоровья людей эксплуатацию объекта при соблю-
дении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта_______________________________Илларионов А. С.

Номер
листа Имя листа

Текущее
изменение

1 Общие данные

2 План 1-го этажа

3 План 2-го этажа. Фрагмент плана типового этажа. Разрез 7-7

4 План 3-го этажа. Узел 1

5 План 4-5 этажей. Узел 2

6 План 6-го этажа. Узел 3

7 План 7-8 этажей. Узел 4

8 План 9-10 этажей

9 План 11-12 этажей

10 План 13-го этажа

11 План 14-го этажа. Узел 5. Ограждение ОГ-4

12 План чердачного этажа. Выход на кровлю в осях 2-4. Выход на
кровлю в осях 6-9. Узел 6

13 План кровли. Узел 11

14 Разрез 1-1. Узел 7. Узел 8

15 Разрез 2-2. Разрез 3-3

16 Разрез 4-4. Узел 9

17 Разрез 5-5, Разрез 6-6. Узел 10. Ограждение ОГ-3

18 Фасад в осях 1-14. Спецификация ограждений, Спецификация
декоративных элементов Д-1, Д-2, Д-3

19 Фасад в осях 14-1. Остекление ОБ-1 и ОБ-2. Остекление фасада ВН-1

20 Фасад в осях Ф-С. Спецификация окон

21 Схема компоновки пассажирских лифтов

22 Спецификация дверей

23 Ведомость расхода материалов на стен и перегородок, материалов
покрытия кровли, Декоративные элементы Д-1, Д-2, Д_3, Типы полов
с 1 по 9 этажей

24 Ведомость расхода материалов по типу пола с 10 по чердачный этаж,
Вед. мат-ов покрытия пола, Вед. отделки пом-й с 1 по 5 этаж

25 Ведомость отделки помещений с 6 по чердачный этаж

Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка

Раздел 3. Архитектурные решения

Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений

Общие указания

1.Корректировка проекта выполнена на основании проектной документации объекта
"Многоквартирный жилой дом в 55 квартале г. Якутса на пересечении улиц Строда и 
Ярославского. Многоквартирный жилой дом. 1 очередь строительства", стадия П, 
подготовленной ООО Проектное бюро "Туйгун-проект", № СРО-П-090-1435184884-73 от 
17.12.2015 г., шифр 18/13, в соответствии с договором об отчуждении исключительного права 
на проектную документацию от 19.01.2018 г. № 01/18, заключенного между ООО ПБ "Туйгун-
проект" и ООО "Утум-Инвест" и договором подряда на выполнение проектных работ № 1236-1 
от 14.06.2018 г., заключенного между ООО ПБ "Горпроект" и ООО "Утум-Инвест".
2. Проект выполнен в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием
на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий.
3. Перечень используемых технических регламентов и нормативных документов:
  - Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
    №123-ФЗ от 22.07.2008,   
  - СНиП 21-01-97*   "Пожарная безопасность зданий и сооружений
  - СП 54.13330.2011, (СНиП  31-01-2003) "Здания  жилые  многоквартирные
  - СП 17.13330.2011 (акт. изд. СНиП II-26-76) "Кровли"
  - СП 29.13330.2011 (Актул. изд. СНиП 2.03.13-88*) "Полы"
  - СНиП 23-05-95* "ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ"
4. За условную отметку 0.000 принять уровень чистого пола первого этажа, что соответствует
абсолютной отметке 98.15
5. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования
скрытых работ (согласно СНиП 12-01-2004):
  - устройство основания под полы,
  - устройство полов,
   - антисептирование,
   - установка дверных и оконных блоков,
  - армирование бетонных и каменных конструкций,
  - устройство гидроизоляции,
  - места опирания несущих сборных элементов и их заделка в кладке.
6. Данный проект выполнен для следующих условий строительства:
- Класс ответственности здания    - II
- Cтепень огнестойкости               - II
- Срок эксплуатации здания 50 лет.
- Класс функциональной пожарной опасности  - Ф1.3 
- Класс конструктивной пожарной опасности здания - C0
- Климатический район строительства - северная строительно - климатическая зона, IА;
- Расчетная зимняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 52°С по СП 

131.13330.2012 "Строительная климатология"
- Нормативное значение ветрового давления - 0,3 кПа по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и 
воздействия";
  - Вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли - 1,2 кПа по СП 
20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия".
  - Нагрузки от собственного веса конструкций и полезные (временные) приняты согласно СП 
20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"; 
7. Проект разработан для производства работ при положительных температурах. При
производстве работ в зимних условиях учитывать требования соответствующих разделов СНиП 
3.03.01-87, СП 82-101-98.
8. Основные конструкции:
- Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас. Пространственная 
жесткость каркаса обеспечивается совместной работой колонн, диафрагм жесткости и ядер 
жесткости  (лестничные клетки и лифтовые шахты) с жесткими дисками монолитных 
безбалочных плит перекрытия и фундаментной плиты.
  -  Стены наружные - кладка из мелких бетонных камней КС-ПР-39-75-F35 по ГОСТ6133-99 на 
растворе марки М50, б=190мм с наружным утеплением из мин. плиты П-75/125 толщиной 
200мм.
Перегородки:
  - стены внутренние - бетонные камни 
    КС-ПР-39-75 по ГОСТ6133-99 на растворе марки М50, б=190мм;
  - перегородки - бетонные камни 
   КП-ПР-39-50 по ГОСТ6133-99 на растворе марки М25, б=90мм;
  - При возведении каменной и блочной кладки производить систематический контроль 
прочности стенового материала и раствора.
  -  Покрытие - монолитное железобетонное
Утеплитель:
  - Наружные стены  -  мин. плиты ППЖ-100(НГ) ГОСТ 9573-2012 в два слоя (100+100), а внутри 
лоджий и балконов утепление производится   плитами    из  ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012, в два 
слоя (100+100) толщ. 200мм,   отделка   стен   производится фасадной системой "Тех-Колор А2"
  - Полы на отметке 0,000 - ППС35Ф Р ГОСТ 15588-2014, в три слоя (100+100+100) - 300мм
Пароизоляция:
- Пленка Изоспан
Окна:  ПВХ ГОСТ 23166-99.
Двери: 
  - Наружные металлические двери ГОСТ 31173-2003
  - Внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88, двери металлические дымозащитные 
противопожарные EI 60 ТУ 5262-006-51740842-2005 ООО "Огнезащитные технологии".
9. Гидроизоляция:
  - Кровли  - Техноэласт ЭПП, КПП
  - Полов - пленка ПВХ
10. Кровля плоская, рулонная по системе Техно Николь.
11. По периметру здания выполнить отмостку шириной 1м согласно чертежам АР и ГП.
12.. Все работы производить в соответствии с: рабочей документацией, проектом производства 
работ, СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.03.01-87.

Ведомость отделки фасадов

Фасад Элементы Примечание

В осях:  1 - 8                      

 8 - 1

  А - Ф

  Ф - А

Отделка

Плоскость стены Вентилируемая фасадная система "NordFOX 
MTН-v-100" облицовка кассетными панелями

Фасадная система декоративной штукатурки, 
согласно ТУ 5772-008-13357755-2007

Фасадная остекление балконов и лоджий  
система "СИАЛ"

Потолки -
нависающая часть

Подвесной потолок   металлический

Металлические 
элементы

Нитроэмаль за 2 раза

Оконные, 
дверные блоки

Заводская отделка

Крыльца  
бетонную 
поверхность

Окраска перхлорвиниловым эмалем по
ГОСТ 7313-75 ХВ-785, по грунту ГФ-021

Остекление балконов и лоджий система "СИАЛ"

Стекло -
тонированный

Стекло - без 
тонировки

RAL - 7005

RAL - 7005

RAL - 7005

        Указания по производству кладочных работ в зимних условиях

    При производстве каменной кладки в зимних условиях следует систематически 
контролировать качество раствора и дозировку добавок. Прочность раствора проверяют 
на контрольных кубиках. 
   Кладку на растворах с противоморозными добавками выполняют обычными 
технологическими приемами. Количество добавок и ориентировачная прочность раствора 
в зависимомти от температуры твердения приводится ниже

Химическая 
добавка

Поташ

Средняя 
температура 
твердения, град. С

Кол-во 
добавки в 
% к массе 
цемента

Прочность раствора в % марки 
(ГОСТ 5802-78) при твердении 
на морозе в течении суток

3       7            28           90
До -5

От -6 до -15

Ниже -15

5

10

15

15

10

5

25

20

5

60

50

10

80

65

50

       Указания по производству кладочных работ

1. В местах устройства вентиляционных каналов стены усиливаются сетками с ячейками
50х50 мм арматурой Ø4 Вр-1, через каждые 2 ряда кладки по всей высоте стены.

2. В местах примыкания перегородок и стен предусмотреть выпуски арматуры Ø4 Вр-1  L=
500мм через 2 ряда кладки. Расход арматурной проволоки Ø4 Вр-1  по ГОСТ 6727-80 

3. Кладку вентиляционных шахт производить после установки вентиляционных коробов.

              Технико безопасности

1. При производстве работ на истроительной площадке строго  выполнять требования
СНиП 12-03099 "Безопасность труда  в  строительстве"  ч.1

2. Рабочие места, проходы, проезды должны быть освещены  в  соответствии   ГОСТ
12.1.046-85 "Системы стандартов безопасности труда. Строительства. Нормы
освещения строительных площадок.  При  возникновении  на  строительной  площадке
опасных  условий  люди  должны  быть  немедленно  выведены  из  опасных  мест  и
последние  ограждены  и  обазначены  сигналами.  Организация  рабочих  мест  должна
обеспечить  безопасность  выполнения  работ.  Рабочие  места  в  случае
необходимости  должны  иметь  ограждения,  защитные  и предохранительные
устройства и приспособления.

3. На рабочем  месте  запрещается  присутствовать  посторонним  лицам,  мешающим
выполнению  работ.

    Указания по внутренней отделке

   Внутренние  отделочные  работы  должны  выполнятся  при  положительной  
температуре  окружающей  среды  и  отделываемых поверхноятей  не  ниже  10 С  и  
влажности  воздуха  не  более  60%.  
  Отделочные  работы (штукатурные  работы,  малярные  работы)  и  устройство  
полов  производить согласно  требований  СНиП   3.04.01-87 "Изоляционные  и  
отделочные  покрытия". Устройство  чистого  пола  выполнить  после  прокладки  
всех  коммуникация  в  пределах  подготовки  пола.  В  помещениях  санузлов  полы  
выполнить  на 20 мм  ниже  уровня  полов примыкающих  помещений.
  Керамические  плитки входных крылец  должны  иметь  не скользящую  
поверхность.
  Крепление  и монтаж  крепление  подвесных  потолков  типа  " Armstrong"  
производить  согласно  рекомендации  фирмы.
  Стены  вестибюльной части,  внеквартирные  коридоры   выполнены  улучшенной  
штукатуркой  с  водоэмульсионной  покраской.  В  квартирах  улучшенная  
штукатурка (черновая  отделка).
   Потолки вестибюльной части и в коридорах - затирка неровностей, шпатлевка, 
покраска водоэмульсионными красками за 2 раза,  а  квартирах  работа  не  
введется.
   Полы в квартирах - цементно-песчаная стяжка, а  лестничные площадки,  
внеквартирные коридоры, кладовые, узел ввода и санузел консьержа - керамическая 
плитка ГОСТ 6787-90-11, в технических помещениях - цементно-песчаная стяжка. 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1. Внутренние стены и перегородки

2. Монолитная стена

3. Марка пола

4. Марка окна

5. Марка двери

6. Марка остекления балкона

7. Площадь помещения

8. Марка ограждения

9. Ссылка на конструктивный узел

10. Отверстие в плите

Условные обозначения

Наименование Обозначения

1236-2-ПЗУ

1236-2-АР

1236-2-КР

1236-2-ИС

1236-2-ИОС1 Подраздел 5.1. Система электроснабжения

1236-2-ИОС2.1
1236-2-ИОС3.1

Подраздел 5.2.1 Внутренняя система водоснабжения
Подраздел 5.3.1 Внутренняя система водоотведения

1236-2-ИОС4 Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети
5.4.1. Отопление и вентиляция

1236-2-ИОС5 Подраздел 5.5. Сети связи

1236-2-ИОС6.1 Подраздел 5.6.1 Внутренняя система газоснабжения
Подраздел 5.6.2 Наружные сети газоснабжения1236-2-ИОС6.2

1236-2-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства

1236-2-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды

1236-2-МПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности

1236-2-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов»

1236-2-ЭЭ Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требования энергетической эффективности

1236-2-ПС Раздел 12.1. Пожарная сигнализация

Раздел 12.2. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства

1236-2-НКПР Раздел 12.3. Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные.

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. ГОСТ 30674-99

Детали примыкания блоков окон и балконных дверей 
в жилых и общественных зданий

Серия 2236-2 ВМ-2

Швы монтажные оконные с паропроницаемыми 
саморасширяющимися лентами
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

План 1-го этажа

Р 2

Ведомость проемов дверей

Маркировка Высота, мм Ширина, мм

1 2100 1300
1л 2100 1300
2 2100 1000
2л 2100 1000
3 2100 700
3л 2100 700
4 2100 1500
5 2100 900
5л 2100 900
6 2100 1000
6л 2100 1000
7 2200 750
7л 2200 750
8 1600 900
8л 1600 900
9л 2200 1300
10 2200 1500
10л 2200 1500

Примечание:

1. Кладку стен толщ.200мм крепить к колоннам при помощи анкеров. 
2. Вент.короба закрыть коробом из гипсоволокн.листов на металл.каркасе 

после их монтажа.
3. В местах прокладки инженерных коммуникаций вторую перегородку (ГВЛ(в) 

на металл.каркасе), возводить после монтажа труб и воздуховодов.
4. Площади помещений даны с вычетом толщины штукатурки ( 20 мм).
5. Кладку вент. шахт производить после усановки вент. коробок.
6. В деформационных швах предусмтореть в кладке армирование через 

каждый ряд  продольностью 1м.
7. Отверстия в кладке для прокладки труб отопления и места вентиляционных 

решеток смотреть вместе с разделами ОВ и ВК. 
8. Порог на балконных дверных проемах предусмотреть из полистирол бетона 

М3.5 ГОСТ 51263-2012

1.1

1.2

1.3

1.4

1 4 - 24-19 03.19
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

План 2-го этажа. Фрагмент плана
типового этажа. Разрез 7-7

Р 3

Ведомость проемов дверей

Маркировка Высота, мм Ширина, мм

1 2100 1300
1л 2100 1300
2 2100 1000
2л 2100 1000
3 2100 700
3л 2100 700
4 2100 1500
5 2100 900
5л 2100 900
6 2100 1000
6л 2100 1000
7 2200 750
7л 2200 750
8 1600 900
8л 1600 900
9л 2200 1300
10 2200 1500
10л 2200 1500

 1 : 50
2. Фрагмент плана типового этажа

 1 : 50
Разрез 7-7
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

План 3-го этажа. Узел 1

Р 4

Ведомость проемов дверей

Маркировка Высота, мм Ширина, мм

1 2100 1300
1л 2100 1300
2 2100 1000
2л 2100 1000
3 2100 700
3л 2100 700
4 2100 1500
5 2100 900
5л 2100 900
6 2100 1000
6л 2100 1000
7 2200 750
7л 2200 750
8 1600 900
8л 1600 900
9л 2200 1300
10 2200 1500
10л 2200 1500

Примечание:

1. Кладку стен толщ.200мм крепить к колоннам при помощи анкеров. 
2. Вент.короба закрыть коробом из гипсоволокн.листов на 

металл.каркасе после их монтажа.
3. В местах прокладки инженерных коммуникаций вторую перегородку 

(ГВЛ(в) на металл.каркасе), возводить после монтажа труб и 
воздуховодов.

4. Площади помещений даны с вычетом толщины штукатурки ( 20 мм).
5. Кладку вент. шахт производить после усановки вент. коробок.
6. Отверстия в кладке для прокладки труб отопления и места 

вентиляционных решеток смотреть вместе с разделами ОВ и ВК. 
7. Порог на балконных дверных проемах предусмотреть из полистирол 

бетона М3.5 ГОСТ 51263-2012

4
1

Ветро, -гидрозащитная 
мембрана Tyvek

Вентилируемая фасадная система "NordFOX 
MTН-v-100" облицовка кассетными панелями

Наружная стена - кладка из мелких 
пустотелых бетонных блоков, КС-ПР-
39-75-F35 по ГОСТ6133-99 на 
растворе марки М50  - 200мм(190мм)

Утеплитель ПЖ-100, 
ГОСТ 9573-2012, толщ. 
200 мм в два слоя

Крепление кладки к несущей колонне 
арматурым стержнем Вр-8

Несущая колонна -
железобетонная 
конструкция

Утеплитель ПЖ-100, 
ГОСТ 9573-2012, толщ. 
100 мм один слой
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

План 4-5 этажей. Узел 2

Р 5

Ведомость проемов дверей

Маркировка Высота, мм Ширина, мм

1 2100 1300
1л 2100 1300
2 2100 1000
2л 2100 1000
3 2100 700
3л 2100 700
4 2100 1500
5 2100 900
5л 2100 900
6 2100 1000
6л 2100 1000
7 2200 750
7л 2200 750
8 1600 900
8л 1600 900
9л 2200 1300
10 2200 1500
10л 2200 1500

Примечание:

1. Кладку стен толщ.200мм крепить к колоннам при помощи анкеров. 
2. Вент.короба закрыть коробом из гипсоволокн.листов на металл.каркасе после 

их монтажа.
3. В местах прокладки инженерных коммуникаций вторую перегородку (ГВЛ(в) на 

металл.каркасе), возводить после монтажа труб и воздуховодов.
4. Площади помещений даны с вычетом толщины штукатурки ( 20 мм).
5. Кладку вент. шахт производить после усановки вент. коробок.
6. Отверстия в кладке для прокладки труб отопления и места вентиляционных 

решеток смотреть вместе с разделами ОВ и ВК. 
7. Порог на балконных дверных проемах предусмотреть из полистирол бетона 

М3.5 ГОСТ 51263-2012

 1 : 100
План 4-5 этажей

5
2

Вилатерм

Оцинкованного листа, 
шириной 350 мм, на всю 
длину деформационного шва

Утеплитель ПЖ-100, 
ГОСТ 9573-2012, толщ. 
200 мм в два слоя

Ветро, -
гидрозащитная 
мембрана Tyvek

Вентилируемая фасадная система 
"NordFOX MTН-v-100" облицовка 
кассетными панелями

Крепление кладки к 
несущей колонне 
арматурым 
стержнем Вр-8

Кладочная сетка 
100х100мм через 2 ряда 
(600мм) проволокой Вр-4

Наружная стена - кладка из 
мелких пустотелых бетонных 
блоков, КС-ПР-39-75-F35 по 
ГОСТ6133-99 на растворе 
марки М50  - 200мм(190мм)
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

План 6-го этажа. Узел 3

Р 6

Ведомость проемов дверей

Маркировка Высота, мм Ширина, мм

1 2100 1300
1л 2100 1300
2 2100 1000
2л 2100 1000
3 2100 700
3л 2100 700
4 2100 1500
5 2100 900
5л 2100 900
6 2100 1000
6л 2100 1000
7 2200 750
7л 2200 750
8 1600 900
8л 1600 900
9л 2200 1300
10 2200 1500
10л 2200 1500

Примечание:

1. Кладку стен толщ.200мм крепить к колоннам при 
помощи анкеров. 

2. Вент.короба закрыть коробом из гипсоволокн.листов на 
металл.каркасе после их монтажа.

3. В местах прокладки инженерных коммуникаций вторую 
перегородку (ГВЛ(в) на металл.каркасе), возводить 
после монтажа труб и воздуховодов.

4. Площади помещений даны с вычетом толщины 
штукатурки ( 20 мм).

5. Кладку вент. шахт производить после усановки вент. 
коробок.

6. Отверстия в кладке для прокладки труб отопления и 
места вентиляционных решеток смотреть вместе с 
разделами ОВ и ВК. 

7. Порог на балконных дверных проемах предусмотреть 
из полистирол бетона М3.5 ГОСТ 51263-2012

 1 : 100
План 6-го этажа

6
3

Утеплитель ПЖ-100, 
ГОСТ 9573-2012, толщ. 
200 мм в два слоя

Фасадная система декоративной штукатурки, 
согласно ТУ 5772-008-13357755-2007

Несущая колонна -
железобетонная конструкция

Утеплитель ПЖ-100, 
ГОСТ 9573-2012, толщ. 
200 мм в два слоя

Ветро, -
гидрозащитная 
мембрана Tyvek

Вентилируемая фасадная система 
"NordFOX MTН-v-100" облицовка 
кассетными панелями

Остекления лоджии и 
балконов
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

План 7-8 этажей. Узел 4

Р 7

 1 : 100
План 7-8 этажей

Ведомость проемов дверей

Маркировка Высота, мм Ширина, мм

1 2100 1300
1л 2100 1300
2 2100 1000
2л 2100 1000
3 2100 700
3л 2100 700
4 2100 1500
5 2100 900
5л 2100 900
6 2100 1000
6л 2100 1000
7 2200 750
7л 2200 750
8 1600 900
8л 1600 900
9л 2200 1300
10 2200 1500
10л 2200 1500

Примечание:

1. Кладку стен толщ.200мм крепить к колоннам при 
помощи анкеров. 

2. Вент.короба закрыть коробом из гипсоволокн.листов на 
металл.каркасе после их монтажа.

3. В местах прокладки инженерных коммуникаций вторую 
перегородку (ГВЛ(в) на металл.каркасе), возводить 
после монтажа труб и воздуховодов.

4. Площади помещений даны с вычетом толщины 
штукатурки ( 20 мм).

5. Кладку вент. шахт производить после усановки вент. 
коробок.

6. Отверстия в кладке для прокладки труб отопления и 
места вентиляционных решеток смотреть вместе с 
разделами ОВ и ВК. 

7. Порог на балконных дверных проемах предусмотреть 
из полистирол бетона М3.5 ГОСТ 51263-2012

7
4

Утеплитель ПЖ-100, 
ГОСТ 9573-2012, толщ. 
200 мм в два слоя

Фасадная система 
декоративной штукатурки, 
согласно ТУ 5772-008-
13357755-2007

Ветро, -гидрозащитная 
мембрана Tyvek

Вентилируемая фасадная система 
"NordFOX MTН-v-100" облицовка 
кассетными панелями

Остекления лоджии и 
балконов

Крепление кладки к несущей 
колонне арматурым стержнем Вр-8

Кладочная сетка 
100х100мм через 2 ряда 
(600мм) проволокой Вр-4

Наружная стена - кладка из 
мелких пустотелых бетонных 
блоков, КС-ПР-39-75-F35 по 
ГОСТ6133-99 на растворе 
марки М50  - 200мм(190мм)
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

План 9-10 этажей

Р 8

 1 : 100
План 9-12 этажей

Ведомость проемов дверей

Маркировка Высота, мм Ширина, мм

1 2100 1300
1л 2100 1300
2 2100 1000
2л 2100 1000
3 2100 700
3л 2100 700
4 2100 1500
5 2100 900
5л 2100 900
6 2100 1000
6л 2100 1000
7 2200 750
7л 2200 750
8 1600 900
8л 1600 900
9л 2200 1300
10 2200 1500
10л 2200 1500

Примечание:

1. Кладку стен толщ.200мм крепить к колоннам при 
помощи анкеров. 

2. Вент.короба закрыть коробом из гипсоволокн.листов на 
металл.каркасе после их монтажа.

3. В местах прокладки инженерных коммуникаций вторую 
перегородку (ГВЛ(в) на металл.каркасе), возводить 
после монтажа труб и воздуховодов.

4. Площади помещений даны с вычетом толщины 
штукатурки ( 20 мм).

5. Кладку вент. шахт производить после усановки вент. 
коробок.

6. Отверстия в кладке для прокладки труб отопления и 
места вентиляционных решеток смотреть вместе с 
разделами ОВ и ВК. 

7. Порог на балконных дверных проемах предусмотреть 
из полистирол бетона М3.5 ГОСТ 51263-2012
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

План 11-12 этажей

Р 9

 1 : 100
План 11-12 этажей

Ведомость проемов дверей

Маркировка Высота, мм Ширина, мм

1 2100 1300
1л 2100 1300
2 2100 1000
2л 2100 1000
3 2100 700
3л 2100 700
4 2100 1500
5 2100 900
5л 2100 900
6 2100 1000
6л 2100 1000
7 2200 750
7л 2200 750
8 1600 900
8л 1600 900
9л 2200 1300
10 2200 1500
10л 2200 1500

Примечание:

1. Кладку стен толщ.200мм крепить к колоннам при 
помощи анкеров. 

2. Вент.короба закрыть коробом из гипсоволокн.листов на 
металл.каркасе после их монтажа.

3. В местах прокладки инженерных коммуникаций вторую 
перегородку (ГВЛ(в) на металл.каркасе), возводить 
после монтажа труб и воздуховодов.

4. Площади помещений даны с вычетом толщины 
штукатурки ( 20 мм).

5. Кладку вент. шахт производить после усановки вент. 
коробок.

6. Отверстия в кладке для прокладки труб отопления и 
места вентиляционных решеток смотреть вместе с 
разделами ОВ и ВК. 

7. Порог на балконных дверных проемах предусмотреть 
из полистирол бетона М3.5 ГОСТ 51263-2012
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

План 13-го этажа

Р 10

Ведомость проемов дверей

Маркировка Высота, мм Ширина, мм

1 2100 1300
1л 2100 1300
2 2100 1000
2л 2100 1000
3 2100 700
3л 2100 700
4 2100 1500
5 2100 900
5л 2100 900
6 2100 1000
6л 2100 1000
7 2200 750
7л 2200 750
8 1600 900
8л 1600 900
9л 2200 1300
10 2200 1500
10л 2200 1500

Примечание:

1. Кладку стен толщ.200мм крепить к колоннам при помощи анкеров. 
2. Вент.короба закрыть коробом из гипсоволокн.листов на металл.каркасе 

после их монтажа.
3. В местах прокладки инженерных коммуникаций вторую перегородку 

(ГВЛ(в) на металл.каркасе), возводить после монтажа труб и 
воздуховодов.

4. Площади помещений даны с вычетом толщины штукатурки ( 20 мм).
5. Кладку вент. шахт производить после усановки вент. коробок.
6. Отверстия в кладке для прокладки труб отопления и места 

вентиляционных решеток смотреть вместе с разделами ОВ и ВК. 
7. Порог на балконных дверных проемах предусмотреть из полистирол 

бетона М3.5 ГОСТ 51263-2012

 1 : 100
План 13-го этажа
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

План 14-го этажа. Узел 5. Ограждение
ОГ-4

Р 11

Ведомость проемов дверей

Маркировка Высота, мм Ширина, мм

1 2100 1300
1л 2100 1300
2 2100 1000
2л 2100 1000
3 2100 700
3л 2100 700
4 2100 1500
5 2100 900
5л 2100 900
6 2100 1000
6л 2100 1000
7 2200 750
7л 2200 750
8 1600 900
8л 1600 900
9л 2200 1300
10 2200 1500
10л 2200 1500

Примечание:

1. Кладку стен толщ.200мм крепить к колоннам при помощи анкеров. 
2. Вент.короба закрыть коробом из гипсоволокн.листов на металл.каркасе 

после их монтажа.
3. В местах прокладки инженерных коммуникаций вторую перегородку 

(ГВЛ(в) на металл.каркасе), возводить после монтажа труб и 
воздуховодов.

4. Площади помещений даны с вычетом толщины штукатурки ( 20 мм).
5. Кладку вент. шахт производить после усановки вент. коробок.
6. Отверстия в кладке для прокладки труб отопления и места 

вентиляционных решеток смотреть вместе с разделами ОВ и ВК. 
7. Порог на балконных дверных проемах предусмотреть из полистирол 

бетона М3.5 ГОСТ 51263-2012

11
5

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Армированная стяжка цементно-песчаного раствора 
М200 сеткой 100х100 мм                                            - 60мм

Уклонообразующий слой из керамзита
Утеплитель - ППС35-РГ-А ГОСТ 15588-2014, 
в три слоя (100+100+100)                                          - 300мм
Пароизоляция  -  Бикроэласт ТПП
Монолитная железобетонная плита                          - 220мм

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП

Отлив парапетный из 
оцинкованного листа

"Т" образный профиль

Декоративный элемент Д-2 
из композитной панели

Вентилируемая фасадная система 
"NordFOX MTН-v-100" облицовка 
кассетными панелями

Ограждение 
парапета ОГ-4

1

2

3

4

5

Поз. Наименование Обозначение Количество

Поручень - стальная  квадратная 
труба 50мм
Направляющий - труба 
квадратная диаметр 25мм
Стойки - труба диаметр 30 мм

Закладная - 100х300х2мм

Кронштейн - 200х300х2мм

ГОСТ 8639-82, толщ. 2,5 мм

ГОСТ 8639-82, толщ.  2,0 мм

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 8639-82, толщ. 1,0 мм

Расход 
на 1 п.м

1,70 кг

3,64 кг

0,74 кг

1,70кг х 145,2м 
= 246,8 п.м

3,64кг х 131,3м  
= 477,9 п.м
0,74кг х 131,3м  
= 97,2 п.м

132 шт.

132 шт.

Спецификация ограждения парапета ОГ-4

6 Анкерный болт 264 шт.

Поз.1

Поз.2

Поз.3

Поз.4

Поз.5

Поз. 6

Утеплитель ПЖ-100, 
ГОСТ 9573-2012, толщ. 
200 мм в два слоя

Ветро, -гидрозащитная 
мембрана Tyvek
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

План чердачного этажа. Выход на
кровлю в осях 2-4. Выход на кровлю в

осях 6-9. Узел 6

Р 12

 1 : 100
План чердачного этажа

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Уклонообразующий слой из керамзита
Монолитная железобетонная плита            

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП

 1 : 100
Выход на кровлю в осях 2-4

 1 : 100
Выход на кровлю в осях 6-9

Ведомость проемов дверей

Маркировка Высота, мм Ширина, мм

1 2100 1300
1л 2100 1300
2 2100 1000
2л 2100 1000
3 2100 700
3л 2100 700
4 2100 1500
5 2100 900
5л 2100 900
6 2100 1000
6л 2100 1000
7 2200 750
7л 2200 750
8 1600 900
8л 1600 900
9л 2200 1300
10 2200 1500
10л 2200 1500

12
6

Внутренняя отделка помещения

Вентилируемая фасадная система
Ветро-, гидрозащитная мембрана 
Утеплитель - мин. плита ПЖ-100(НГ) 
ГОСТ 9573-2012 в два слоя (100+100) -  200мм

Наружная стена - кладка из мелких пустотелых 
бетонных блоков, КС-ПР-39-75-F35 по ГОСТ6133-
99 на растворе марки М50  - 200мм(190мм)

Утеплитель ПЖ-100, 
ГОСТ 9573-2012, толщ. 
200 мм в два слоя

Ветро, -гидрозащитная 
мембрана Tyvek

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Армированная стяжка цементно-песчаного 
раствора М200 сеткой 100х100 мм     - 60мм

Уклонообразующий слой из керамзита
Утеплитель - ППС35-РГ-А ГОСТ 15588-2014, 
в три слоя (100+100+100)                - 300мм
Пароизоляция  -  Бикроэласт ТПП
Монолитная железобетонная плита  - 220мм

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП

Планка держатель 
кровельного покрытия

Утеплитель ППС-20 РГ-Б, 
ГОСТ15588-2014, толщ. 200 мм 
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

План кровли. Узел 11

Р 13

 1 : 100
План кровли

Воронка для внутреннего 
водостока Вр-1Воронка для внутреннего 

водостока Вр-1

Воронка для внутреннего 
водостока Вр-1

Воронка для внутреннего 
водостока Вр-1

Водосливной лоток в 
кладке из 
оцинкованного листа

Водосливной лоток в 
кладке из 
оцинкованного листа

Водосливной лоток в 
кладке из 
оцинкованного листа

Водосливной лоток в 
кладке из 
оцинкованного листа

Водосливной лоток в 
кладке из 
оцинкованного листа

Водосточная труба, 
длина 43,5м

Водосливной лоток в 
кладке из 
оцинкованного листа

Водосточная труба, 
длина 43,5м

Водосливной лоток в 
кладке из 
оцинкованного листа

Водосточная труба, 
длина 37,5м

Водосливной лоток в 
кладке из 
оцинкованного листа

Водосточная труба, 
длина 37,5м

Водосливной лоток в 
кладке из 
оцинкованного листа

Водосточная труба, 
длина 37,5м

13
11

Заполнить монтажной пеной

Греющий 
кабель

Водосточная 
труба

Воронка внутреннего 
водостока Прижимной фланец

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Армированная стяжка цементно-песчаного раствора 
М200 сеткой 100х100 мм                                            - 60мм

Уклонообразующий слой из керамзита
Утеплитель - ППС35-РГ-А ГОСТ 15588-2014, 
в три слоя (100+100+100)                                          - 300мм
Пароизоляция  -  Бикроэласт ТПП
Монолитная железобетонная плита                          - 220мм

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Уклонообразующий слой из керамзита
Монолитная железобетонная плита            

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Уклонообразующий слой из керамзита
Монолитная железобетонная плита            

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Уклонообразующий слой из керамзита
Монолитная железобетонная плита            

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Армированная стяжка цементно-песчаного раствора 
М200 сеткой 100х100 мм                                            - 60мм

Уклонообразующий слой из керамзита
Утеплитель - ППС35-РГ-А ГОСТ 15588-2014, 
в три слоя (100+100+100)                                          - 300мм
Пароизоляция  -  Бикроэласт ТПП
Монолитная железобетонная плита                          - 220мм

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП



Ур. земли
-2.400

Ур. земли
-2.400

1 этаж
+0.000

1 этаж
+0.000

2 этаж
+3.000

2 этаж
+3.000

3 этаж
+6.000

3 этаж
+6.000

4 этаж
+9.000

4 этаж
+9.000

5 этаж
+12.000

5 этаж
+12.000

6 этаж
+15.000

6 этаж
+15.000

7 этаж
+18.000

7 этаж
+18.000
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

Разрез 1-1. Узел 7. Узел 8

Р 14

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Армированная стяжка цементно-песчаного раствора 
М200 сеткой 100х100 мм                                            - 60мм

Уклонообразующий слой из керамзита
Утеплитель - ППС35-РГ-А ГОСТ 15588-2014, 
в три слоя (100+100+100)                                          - 300мм
Пароизоляция  -  Бикроэласт ТПП
Монолитная железобетонная плита                          - 220мм

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП Армированная стяжка цементно-песчаного 
раствора М200 сеткой 100х100 мм    - 40мм

Утеплитель - ППС35-РГ-А 1000х500х100 ГОСТ 
15588-2014, в два слоя 50+50         - 50мм

Монолитная железобетонная плита  - 220 мм
Пароизоляционный слой - Изоспан Д

1 : 100
1

14
7

14
8

Внутренняя отделка помещения

Вентилируемая фасадная система
Ветро-, гидрозащитная мембрана 
Утеплитель - мин. плита ПЖ-100(НГ) 
ГОСТ 9573-2012 в два слоя (100+100) -  200мм

Наружная стена - кладка из мелких пустотелых 
бетонных блоков, КС-ПР-39-75-F35 по ГОСТ6133-
99 на растворе марки М50  - 200мм(190мм)

"Т" образный профиль

Декоративный элемент Д-2 
из композитной панели

Утеплитель ПЖ-100, 
ГОСТ 9573-2012, толщ. 
200 мм в два слоя

Ветро, -гидрозащитная 
мембрана Tyvek

Вентилируемая фасадная система 
"NordFOX MTН-v-100" облицовка 
кассетными панелями

Отлив из оцинкованного листа

Внутренняя отделка помещения

Вентилируемая фасадная система
Ветро-, гидрозащитная мембрана 
Утеплитель - мин. плита ПЖ-100(НГ) 
ГОСТ 9573-2012 в два слоя (100+100) -  200мм

Наружная стена - кладка из мелких пустотелых 
бетонных блоков, КС-ПР-39-75-F35 по ГОСТ6133-
99 на растворе марки М50  - 200мм(190мм)

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Армированная стяжка цементно-песчаного раствора 
М200 сеткой 100х100 мм                                            - 60мм

Уклонообразующий слой из керамзита
Утеплитель - ППС35-РГ-А ГОСТ 15588-2014, 
в три слоя (100+100+100)                                          - 300мм
Пароизоляция  -  Бикроэласт ТПП
Монолитная железобетонная плита                          - 220мм

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП

Отлив парапетный 
оцинкованная сталь 0,55мм

"Т" образный профиль

Утеплитель ПЖ-100, 
ГОСТ 9573-2012, толщ. 
200 мм в два слоя

Планка держатель 
кровельного покрытия

Утеплитель ППС-20 РГ-Б, 
ГОСТ15588-2014, толщ. 200 мм Уплотнитель 

из Вилатерм
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

Разрез 2-2. Разрез 3-3

Р 15

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Армированная стяжка цементно-песчаного 
раствора М200 сеткой 100х100 мм                  - 60мм

Уклонообразующий слой из керамзита
Утеплитель - ППС35Ф Р ГОСТ 15588-2014, 
в три слоя (100+100+100)                             - 300мм
Пароизоляция  -  Бикроэласт ТПП
Монолитная железобетонная плита             - 220 мм

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП

Армированная стяжка цементно-песчаного 
раствора М200 сеткой 100х100 мм    - 40мм

Утеплитель - ППС35-РГ-А 1000х500х100 ГОСТ 
15588-2014, в два слоя 50+50         - 50мм

Монолитная железобетонная плита  - 220 мм
Пароизоляционный слой - Изоспан Д

Внутренняя отделка помещения

Вентилируемая фасадная система
Ветро-, гидрозащитная мембрана 
Утеплитель - мин. плита ПЖ-100(НГ) 
ГОСТ 9573-2012 в два слоя (100+100) -  200мм

Наружная стена - монолитная железобетонная 
конструкция толщ. 200 мм

 1 : 100
Разрез 2-2

 1 : 100
Разрез 3-3

Внутренняя отделка помещения

Вентилируемая фасадная система
Ветро-, гидрозащитная мембрана 
Утеплитель - мин. плита ПЖ-100(НГ) 
ГОСТ 9573-2012 в два слоя (100+100) -  200мм

Наружная стена - монолитная железобетонная 
конструкция толщ. 200 мм

Армированная цементно-песчаная стяжка М200 с 
ячейкой 100х100 мм сеткой Вр-4  - не менее 40 мм

Звукоизоляционный слой - Пенотерм 8мм
Монолитная железобетонная плита            

Чистая покрытие пола

Утеплитель ПЖ-100, ГОСТ 9573-2012, толщ. 200 мм
ГВЛ-В, ПК-2500х1200х10, ГОСТ Р 51829-2001
Шпатлевка и покраска водоэмульсионкой
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

Разрез 4-4. Узел 9

Р 16

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Армированная стяжка цементно-песчаного 
раствора М200 сеткой 100х100 мм                  - 60мм

Уклонообразующий слой из керамзита
Утеплитель - ППС35Ф Р ГОСТ 15588-2014, 
в три слоя (100+100+100)                             - 300мм
Пароизоляция  -  Бикроэласт ТПП
Монолитная железобетонная плита             - 220 мм

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП

Армированная стяжка цементно-песчаного 
раствора М200 сеткой 100х100 мм    - 40мм

Утеплитель - ППС35-РГ-А 1000х500х100 ГОСТ 
15588-2014, в два слоя 50+50         - 50мм

Монолитная железобетонная плита  - 220 мм
Пароизоляционный слой - Изоспан Д

Армированная стяжка цементно-песчаного раствора 
М200 сеткой 100х100 мм  Вр-4    - 50мм

Монолитная железобетонная плита 

Выравнивающий слой - стяжка цементно-песчаный

Пароизоляция  -  1 слой  Изоспана

Утеплитель - ППС35-РГ-А ГОСТ 15588-2014, 
в три слоя (100+100+100)                       - 300мм

Чистое покрытие пола 

 1 : 100
Разрез 4-4

16
9

Внутренняя отделка помещения

Вентилируемая фасадная система
Ветро-, гидрозащитная мембрана 
Утеплитель - мин. плита ПЖ-100(НГ) 
ГОСТ 9573-2012 в два слоя (100+100) -  200мм

Наружная стена - кладка из мелких пустотелых 
бетонных блоков, КС-ПР-39-75-F35 по ГОСТ6133-
99 на растворе марки М50  - 200мм(190мм)

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Армированная стяжка цементно-песчаного раствора 
М200 сеткой 100х100 мм                                            - 60мм

Уклонообразующий слой из керамзита
Утеплитель - ППС35-РГ-А ГОСТ 15588-2014, 
в три слоя (100+100+100)                                          - 300мм
Пароизоляция  -  Бикроэласт ТПП
Монолитная железобетонная плита                          - 220мм

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП

Отлив парапетный из 
оцинкованного листа

"Т" образный профиль

Декоративный элемент Д-2 
из композитной панели

Вентилируемая фасадная система 
"NordFOX MTН-v-100" облицовка 
кассетными панелями

Ограждение 
парапета ОГ-4

Поз.1

Поз.2

Поз.3

Поз.4

Поз.5

Поз. 6

Утеплитель ПЖ-100, 
ГОСТ 9573-2012, толщ. 
200 мм в два слоя

Ветро, -гидрозащитная 
мембрана Tyvek

Декоративный элемент Д-1 
из композитной панели

Отлив  из 
оцинкованного листа

Фасадное остекление -
одинарное

Оконный блок из ПВХ
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

Разрез 5-5, Разрез 6-6. Узел 10.
Ограждение ОГ-3

Р 17

 1 : 100
Разрез 5-5

 1 : 100
Разрез 6-6

17
10

Внутренняя отделка помещения

Фасадная система декоративной штукатурки, 
согласно ТУ 5772-008-13357755-2007

Утеплитель - мин. плита ПЖ-100(НГ) 
ГОСТ 9573-2012 в два слоя (100+100) -  200мм

Наружная стена - кладка из мелких пустотелых 
бетонных блоков, КС-ПР-39-75-F35 по ГОСТ6133-
99 на растворе марки М50  - 200мм(190мм)

1

2

3

4

5

Поз. Наименование Обозначение Количество

Поручень - стальная  квадратная 
труба 50мм
Направляющий - труба 
квадратная диаметр 25мм
Стойки - труба диаметр 20 мм

Закладная - 100х150х2мм

Кронштейн - 50х150х2мм

ГОСТ 8639-82, толщ. 2,5 мм

ГОСТ 8639-82, толщ. 1,0 мм

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 8639-82, толщ. 1,0 мм

Расход 
на 1 п.м

0,58 кг

3,64 кг

0,74 кг

0,58кг х 1495,0м 
= 867,1 п.м

3,64кг х 407,6м  
= 1483,7 п.м
0,74кг х 407,6м  
= 301,6 п.м

680 шт.

680 шт.

Спецификация ограждения парапета ОГ-3

6 Анкерный болт 1360 шт.

всего 8460 шт. по 625 мм

Вентилируемая 
фасадная система 
"NordFOX MTН-v-100" 
облицовка кассетными 
панелями

Декоративный элемент Д-3 
из композитной панели

Откос оконный, оцинкованная 
окрашенная сталь 0,55мм,  
сборный элемент по фасадной 
системе NordFOX MT-v-100

Остекление балконов и лоджий, 
система ЗАО "СИАЛ", 
одинарное остекление

Отлив оконный, оцинкованная 
окрашенная сталь 0,55мм

Наружная стена - кладка из 
мелких пустотелых бетонных 
блоков, КС-ПР-39-75-F35 по 
ГОСТ6133-99 на растворе 
марки М50  - 200мм(190мм)

Ограждение балконов 
и лоджий ОГ-3

Поз.1

Поз.2

Поз.3, 
с шагом 150 мм

Поз.4

Поз.5, 
с шагом 600 мм

Поз.6

Откос оконный, оцинкованная 
окрашенная сталь 0,55мм,  
сборный элемент по фасадной 
системе NordFOX MT-v-100

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Армированная стяжка цементно-песчаного раствора 
М200 сеткой 100х100 мм                                            - 60мм

Уклонообразующий слой из керамзита
Утеплитель - ППС35-РГ-А ГОСТ 15588-2014, 
в три слоя (100+100+100)                                          - 300мм
Пароизоляция  -  Бикроэласт ТПП
Монолитная железобетонная плита                          - 220мм

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

Уклонообразующий слой из керамзита
Монолитная железобетонная плита            

Праймер битумный  ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Техноэласт ЭКП

Армированная стяжка цементно-песчаного 
раствора М200 сеткой 100х100 мм    - 40мм

Утеплитель - ППС35-РГ-А 1000х500х100 ГОСТ 
15588-2014, в два слоя 50+50         - 50мм

Монолитная железобетонная плита  - 220 мм
Пароизоляционный слой - Изоспан Д
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

Фасад в осях 1-14. Спецификация
ограждений, Спецификация

декоративных элементов Д-1, Д-2, Д-3

Р 18

 1 : 100
Фасад в осях 8-18

Спецификация ограждений

Поз. Наименование Обозначение Длина, м Примечание

ОГ-1 Ограждение наружных крылец Индивидуальное исполнение 37.99 спец. заказ

ОГ-2 Ограждение лестницы Серия 1.256.2-2, Выпуск 1 180.41

ОГ-3 Ограждение лоджий и балконов Индивидуальное исполнение 407.56 см. АР-16

ОГ-4 Ограждение парапета Индивидуальное исполнение 131.34 см. АР-10

Спецификация декоративных элементов Д-1, Д-2, Д-3

Поз. Обозначение Наименование Длина, м Примечание

Д-1 композитная панель - RAL 9003 Декоративный элемент 196.85

Д-2 композитная панель - RAL 9003 Декоративный элемент 179.90

Д-3 композитная панель - RAL 9003 Декоративный элемент 438.78

 1 : 10
Д-1

 1 : 10
Д-2

 1 : 10
Д-3
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

Фасад в осях 14-1. Остекление ОБ-1 и
ОБ-2. Остекление фасада ВН-1

Р 19

 1 : 100
Фасад в осях 14-1

Спецификация остекления балконов и лоджий (ОБ-1, ОБ-2) и витраж ВН-1
Маркир
овка Наименование Обозначение

Площадь,
кв.м Примечание

ВН-1 Одинарное фасадное остекление ЗАО "СИАЛ", профиль RAL 7005 20.40

ОБ-1 Одинарное остекление, легкая
тонировка, раздвижная система
открывания

ЗАО "СИАЛ", профиль RAL 7005 413.82

ОБ-2 Одинарное остекление, легкая
тонировка, раздвижная система
открывания

ЗАО "СИАЛ", профиль RAL 7005 413.82

 1 : 50
План ОБ-1

 1 : 50
План ОБ-2

 1 : 50
Схема остекления фасада ВН-1



Ур. земли
-2.400

1 этаж
+0.000

2 этаж
+3.000

3 этаж
+6.000

4 этаж
+9.000

5 этаж
+12.000

6 этаж
+15.000

7 этаж
+18.000

8 этаж
+21.000

9 этаж
+24.000

10 этаж
+27.000

СФ

11 этаж
+30.000

12 этаж
+33.000

13 этаж
+36.000

14 этаж
+39.000

Чердак
+42.000

Д-1

Рш-3

Рш-3
Д-1

ОГ-4

ОГ-4

ОГ-4

Д-2

Д-2

Д-1

Д-1

Д-2

+48.020

+47.320
+46.820

+45.720

+44.820

+42.520

+40.820

+38.820

+45.620

+39.620

+42.020
+42.520

+43.100

+37.100

+36.100

+42.100

+40.120

+15.000

+3.300

-0.900

-2.200

+3.300

-0.560

+0.720

+2.700

+3.720

+5.700

+6.720

+8.700

+9.720

+11.700

+12.720

+14.700

+15.720

+17.700

+18.720

+20.700

+21.720

+23.700

+24.720

+26.700

+27.720

+29.700

+30.720

+32.700

+33.720

+35.700

1470
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1500
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00

15
00
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14
70
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

Фасад в осях Ф-С. Спецификация окон

Р 20

 1 : 100
Фасад в осях  Ф-С Спецификация окон

Поз. Обозначение Наименование

Кол-
во,
шт

Приме-
чание

10 этаж
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 Фр 4

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-870 Фр 4

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 2

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП А2  1470-1770 12

Рш-1 Рш 300х1000 2

Рш-2 Рш 300х700 4

11 этаж
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 Фр 4

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-870 Фр 4

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 2

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП А2  1470-1770 12

Рш-1 Рш 300х1000 2

Рш-2 Рш 300х700 4

12 этаж
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 Фр 4

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-870 Фр 4

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 2

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП А2  1470-1770 12

Рш-1 Рш 300х1000 2

Рш-2 Рш 300х700 4

13 этаж
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 Фр 2

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-870 Фр 2

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 2

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП А2  1470-1770 6

ОК-6 ГОСТ 30674-99 ОП А2 870-870 10

Рш-1 Рш 300х1000 1

Рш-2 Рш 300х700 2

Рш-3 Рш 1000х1100 1

14 этаж
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 Фр 2

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-870 Фр 2

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 1

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП А2  1470-1770 6

Рш-1 Рш 300х1000 1

Рш-2 Рш 300х700 2

Чердак
ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 1

ОК-6 ГОСТ 30674-99 ОП А2 870-870 10

Рш-3 Рш 1000х1100 1

Спецификация окон

Поз. Обозначение Наименование

Кол-
во,
шт

Приме-
чание

1 этаж
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 Фр 4

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-870 Фр 4

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 2

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП А2  1470-1770 8

ОК-5 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1170 2

ОК-6 ГОСТ 30674-99 ОП А2 870-870 2

Рш-1 Рш 300х1000 2

Рш-2 Рш 300х700 4

2 этаж
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 Фр 4

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-870 Фр 4

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 2

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП А2  1470-1770 12

Рш-1 Рш 300х1000 2

Рш-2 Рш 300х700 4

3 этаж
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 Фр 4

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-870 Фр 4

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 2

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП А2  1470-1770 12

Рш-1 Рш 300х1000 2

Рш-2 Рш 300х700 4

4 этаж
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 Фр 4

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-870 Фр 4

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 2

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП А2  1470-1770 12

Рш-1 Рш 300х1000 2

Рш-2 Рш 300х700 4

5 этаж
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 Фр 4

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-870 Фр 4

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 2

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП А2  1470-1770 12

Рш-1 Рш 300х1000 2

Рш-2 Рш 300х700 4

6 этаж
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 Фр 4

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-870 Фр 4

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 2

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП А2  1470-1770 12

Рш-1 Рш 300х1000 2

Рш-2 Рш 300х700 4

7 этаж
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 Фр 4

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-870 Фр 4

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 2

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП А2  1470-1770 12

Рш-1 Рш 300х1000 2

Рш-2 Рш 300х700 4

8 этаж
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 Фр 4

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-870 Фр 4

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 2

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП А2  1470-1770 12

Рш-1 Рш 300х1000 2

Рш-2 Рш 300х700 4

9 этаж
ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 Фр 4

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-870 Фр 4

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП А2 1470-1470 2

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП А2  1470-1770 12

Рш-1 Рш 300х1000 2

Рш-2 Рш 300х700 4

 1 : 50
ОК-1

 1 : 50
ОК-2

 1 : 50
ОК-3

 1 : 50
ОК-4

 1 : 50
ОК-5

 1 : 50
ОК-6
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

Схема компоновки пассажирских
лифтов

Р 21

Наименование, адрес и телефон(факс) заказчика

Наименование Данные и заказ

ДАННЫЕ НА ЗАКАЗ ЛИФТА

Назначение здания, в котором устанавливается лифт (жилое, 
промышленное, административное, бытовое)

Номера прилагаемых чертежей (требуемый обьем технической 
документации см. Приложение №1)

Назначение лифта - пассажирский, грузопассажирский, больничный, 
грузовой малый, обычный, выжимной, гаражный, тротуарный.

Грузоподъемность лифта (кг)

Скорость (м/с)

Расположения противовеса

Количество остановок (отм. остановок)

Адрес нахождения : 
Республика Саха Якутия,
г. Якутск, Октябрьский район  ул. Орджоникидзе, д. 46/2 , 
кабинет 201,  e-mail: info@utumplus.ru, тел/факс: +7 (4112) 44-51-10

жилое

пассажирский

1000

1,0

пассажирский

Расположение лифта в проекте в осях 2-4

400

1,0

• отметки:  0.000, 3.000, 
6.000, 9.000, 12.000, 
15.0300, 18.000, 21.000, 
24.000, 27.000, 30.000, 
33.000

• кол-во остановок: 12

Наименования лифта в проекте ЛИФТ "А" ЛИФТ "Б"

Данные и заказ

пассажирский

1000

1,0

пассажирский

в осях 6-9

400

1,0

ЛИФТ "В" ЛИФТ "Г"

правая левая

 1 : 50
Лифт в осях 2-4

 1 : 50
Лифт в осях 6-9

 1 : 50
Разрез А-А

• отметки:  0.000, 3.000, 
6.000, 9.000, 12.000, 
15.0300, 18.000, 21.000, 
24.000, 27.000, 30.000, 
33.000, 36.000, 39.000

• кол-во остановок: 14

Размеры кабины в мм (ширина х глубина х высота)

Требуется ли выход из кабины в две противоположные стороны

Наименование этажей, на которых предусматривается  выхода из 
кабины (отм. остановок)

Ширина и высота дверного проема кабины, мм

Отделка кабины (обычная, твердопорошковое покрытие, улучшенная -
указать что именно)

Внутренние размеры шахты в мм (ширина и глубина)

Высота шахты от верхней остановки в чистоте расстояние отметки 
верхней  остановки до наинизших частей перекрытия над шахтой) в мм

Конструкция шахты (кирпичная, железобетонная, железнолистовая)

Расположение машинного помещения (на вверху над шахтой или внизу, 
сбоку шахты) и его размеры (ширина х глубина) в мм

Сейсмичность в баллах ( свыше 6-ти баллов указать)

Напряжение в сети, питающий лифт (380 В)

Станция управления (электронная, релейная)

Система управления лифтом ( внутренняя, наружная, смешанная)

Этаж, с которого предусматривается управление лифтом (только при 
кнопочном наружном управлении)

Указать число рядом расположенных лифтом и их скорость

Срок поставки (год, квартал, месяц)

Дополнительные сведения

2050 х 
1100 х 
2200

нет

нет

1200х2000

обычная

2650 х 1700

3800

железобетонная

безмашинное

безмашинное

380 В

нет

1.0 м/с

1000 х 
1000 х 
2200

нет

нет

700х2000

обычная

1550 х 1700

3800

железобетонная

380 В

нет

нет функция ППП

1.0 м/с

Производство CANNY ELEVATOR CO., LTD

Противовес с 
права

Противовес с 
лева

2050 х 
1100 х 
2200

нет

нет

1200х2000

обычная

2650 х 1700

3800

железобетонная

безмашинное

безмашинное

380 В

нет

1.0 м/с

нет

нет

700х2000

обычная

1550 х 1700

3800

железобетонная

380 В

нет

нет функция ППП

1.0 м/с

Противовес с 
права

Противовес с 
лева

безмашинное

безмашинное

безмашинное

безмашинное

1000 х 
1000 х 
2200

ЛИФТ "А"

ЛИФТ "Б"

ЛИФТ "В"

ЛИФТ "Г"

 1 : 50
Разрез Б-Б

правая левая
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

Спецификация дверей

Р 22

Спецификация дверей

Поз. Обозначение Наименование
Кол-во,
шт. Приме- чание

12 этаж
3 ГОСТ 475-2016 ДС-1Рп 21-7 ПрБ 10

3л ГОСТ 475-2016 ДС-1Рл 21-7 ПрБ 6

5 ГОСТ 472-2016 ДМ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) 10

5л ГОСТ 475-2016 ДМ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) 10

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 4

6л ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 4

7 Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 правая 4

7л Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 левая 4

9л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 4

13 этаж
2л НПО "Пульс" ДПМ-01/60К 21-10 левая 1

3 ГОСТ 475-2016 ДС-1Рп 21-7 ПрБ 5

3л ГОСТ 475-2016 ДС-1Рл 21-7 ПрБ 3

5 ГОСТ 472-2016 ДМ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) 5

5л ГОСТ 475-2016 ДМ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) 5

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 2

6л ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 2

7 Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 правая 2

7л Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 левая 2

8 АО "НПО Пульс" ДПМ-01/30К 16-9 правая 1

8л АО "НПО Пульс" ДПМ-01/30К 16-9 левая 1

9л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 4

14 этаж
3 ГОСТ 475-2016 ДС-1Рп 21-7 ПрБ 5

3л ГОСТ 475-2016 ДС-1Рл 21-7 ПрБ 3

5 ГОСТ 472-2016 ДМ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) 5

5л ГОСТ 475-2016 ДМ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) 5

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 2

6л ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 2

7 Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 правая 2

7л Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 левая 2

8 АО "НПО Пульс" ДПМ-01/30К 16-9 правая 1

9л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 2

Чердак
2л НПО "Пульс" ДПМ-01/60К 21-10 левая 1

8 АО "НПО Пульс" ДПМ-01/30К 16-9 правая 2

8л АО "НПО Пульс" ДПМ-01/30К 16-9 левая 1

9л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 2

Спецификация дверей

Поз. Обозначение Наименование
Кол-во,
шт. Приме- чание

6 этаж
3 ГОСТ 475-2016 ДС-1Рп 21-7 ПрБ 10

3л ГОСТ 475-2016 ДС-1Рл 21-7 ПрБ 6

5 ГОСТ 472-2016 ДМ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) 10

5л ГОСТ 475-2016 ДМ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) 10

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 4

6л ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 4

7 Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 правая 4

7л Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 левая 4

9л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 4

7 этаж
3 ГОСТ 475-2016 ДС-1Рп 21-7 ПрБ 10

3л ГОСТ 475-2016 ДС-1Рл 21-7 ПрБ 6

5 ГОСТ 472-2016 ДМ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) 10

5л ГОСТ 475-2016 ДМ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) 10

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 4

6л ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 4

7 Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 правая 4

7л Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 левая 4

9л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 4

8 этаж
3 ГОСТ 475-2016 ДС-1Рп 21-7 ПрБ 10

3л ГОСТ 475-2016 ДС-1Рл 21-7 ПрБ 6

5 ГОСТ 472-2016 ДМ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) 10

5л ГОСТ 475-2016 ДМ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) 10

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 4

6л ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 4

7 Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 правая 4

7л Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 левая 4

9л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 4

9 этаж
3 ГОСТ 475-2016 ДС-1Рп 21-7 ПрБ 10

3л ГОСТ 475-2016 ДС-1Рл 21-7 ПрБ 6

5 ГОСТ 472-2016 ДМ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) 10

5л ГОСТ 475-2016 ДМ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) 10

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 4

6л ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 4

7 Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 правая 4

7л Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 левая 4

9л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 4

10 этаж
3 ГОСТ 475-2016 ДС-1Рп 21-7 ПрБ 10

3л ГОСТ 475-2016 ДС-1Рл 21-7 ПрБ 6

5 ГОСТ 472-2016 ДМ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) 10

5л ГОСТ 475-2016 ДМ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) 10

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 4

6л ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 4

7 Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 правая 4

7л Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 левая 4

9л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 4

11 этаж
3 ГОСТ 475-2016 ДС-1Рп 21-7 ПрБ 10

3л ГОСТ 475-2016 ДС-1Рл 21-7 ПрБ 6

5 ГОСТ 472-2016 ДМ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) 10

5л ГОСТ 475-2016 ДМ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) 10

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 4

6л ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 4

7 Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 правая 4

7л Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 левая 4

9л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 4

Спецификация дверей

Поз. Обозначение Наименование
Кол-во,
шт. Приме- чание

1 этаж
1 ГОСТ 31173-2016 ДСН-А-Пр-Прг-Н-Псп 21-13 3

1л ГОСТ 31173-2016 ДСН-А-Л-Прг-Н-Псп 21-13 3

2 НПО "Пульс" ДПМ-01/60К 21-10 правая 1

2л НПО "Пульс" ДПМ-01/60К 21-10 левая 3

3 ГОСТ 475-2016 ДС-1Рп 21-7 ПрБ 9

3л ГОСТ 475-2016 ДС-1Рл 21-7 ПрБ 5

4 ГОСТ 475-2016 ДВ-Р2-О-Пр 21-13 4

5 ГОСТ 472-2016 ДМ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) 6

5л ГОСТ 475-2016 ДМ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) 10

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 2

6л ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 2

7 Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 правая 2

7л Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 левая 2

10 АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-правая
22-15

2

10л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-15 2

2 этаж
3 ГОСТ 475-2016 ДС-1Рп 21-7 ПрБ 10

3л ГОСТ 475-2016 ДС-1Рл 21-7 ПрБ 6

5 ГОСТ 472-2016 ДМ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) 10

5л ГОСТ 475-2016 ДМ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) 10

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 4

6л ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 4

7 Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 правая 4

7л Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 левая 4

9л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 4

3 этаж
3 ГОСТ 475-2016 ДС-1Рп 21-7 ПрБ 10

3л ГОСТ 475-2016 ДС-1Рл 21-7 ПрБ 6

5 ГОСТ 472-2016 ДМ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) 10

5л ГОСТ 475-2016 ДМ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) 10

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 4

6л ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 4

7 Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 правая 4

7л Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 левая 4

9л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 4

4 этаж
3 ГОСТ 475-2016 ДС-1Рп 21-7 ПрБ 10

3л ГОСТ 475-2016 ДС-1Рл 21-7 ПрБ 6

5 ГОСТ 472-2016 ДМ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) 10

5л ГОСТ 475-2016 ДМ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) 10

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 4

6л ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 4

7 Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 правая 4

7л Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 левая 4

9л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 4

5 этаж
3 ГОСТ 475-2016 ДС-1Рп 21-7 ПрБ 10

3л ГОСТ 475-2016 ДС-1Рл 21-7 ПрБ 6

5 ГОСТ 472-2016 ДМ-1Рп 21-9 ПрБ (правая) 11

5л ГОСТ 475-2016 ДМ-1Рл 21-9 ПрБ (левая) 9

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Пр-Н-Псп-УЗ 21-10 4

6л ГОСТ 31173-2016 ДСВ-Оп-Прг-Л-Н-Псп-УЗ 21-10 4

7 Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 правая 4

7л Балконная дверь ГОСТ 23166-99 БД 22-7,5 левая 4

9л АО "НПО Пульс" ДПМ-Пульс-02/30К (ЕI-30)-левая 22-13 4

1.1
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

Ведомость расхода материалов на стен
и перегородок, материалов покрытия
кровли, Декоративные элементы Д-1,
Д-2, Д_3, Типы полов с 1 по 9 этажей

Р 23

Ведомость расхода материалов на стен и перегородок

Марка Обозначение Наименование Площадь, кв.м Объем, куб.м

Звукоизоляция - ПЖ-100, ГОСТ
9573-2012, толщ. 100мм

17.92

Внутренняя отделка
На основании СП 71.13330.2017 Улучшенная штукатурка по

сетке, шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

68.28

1 ГОСТ 6133-99 Стена из пустотелого блока
КС-ПР-39-50, толщ. 90
(100)мм(внутренняя)

6331.30

2 ГОСТ 6133-99 Стена из пустотелого блока
КС-ПР-39-75, толщ. 190
(200)мм(внутренняя))

4183.64

3 На основании СП 71.13330.2017 Грунтовка и покраска по
монолиту

2233.05

4 На основании СП 71.13330.2017 Улучшенная штукатурка,
черновая отделка

18059.63

5 На основании СП 71.13330.2017 Улучшенная штукатурка ,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

1924.65

6 ГОСТ Р 51829-2001 ГКЛ, ПК-2500х1200х10,
металлический каркас из
профилей ПС 100/75 по стали
ТУ 111-004-04001508-95

96.09

Наружная отделка
ГОСТ 9573-2012 Утеплитель - ПЖ-100, ГОСТ

9573-2012, толщ. 100мм
67.87

7 ТУ 5772-008-13357755-2007 Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

1824.54

8 Фасадные технологии "NordFOX",
МТН-v-100

Композитная кассета Г1 (К0) -
RAL1011

536.90

8 Фасадные технологии "NordFOX",
МТН-v-100

Композитная кассета Г1 (К0) -
RAL8002

1098.73

9 Фасадные технологии "NordFOX",
МТН-v-100

Композитная кассета Г1 (К0) -
RAL1015

1107.04

10 Фасадные технологии "NordFOX",
МТН-v-100

Композитная кассета Г1 (К0) -
RAL 7015

171.43

11 Фасадные технологии "NordFOX",
МТН-v-100

Композитная кассета Г1 (К0) -
RAL9003

424.26

13 ГОСТ 6133-99 Стена из пустотелого блока
КС-ПР-39-50, толщ. 90 (100)мм
(наружная)

526.75

14 ГОСТ 6133-99 Стена из пустотелого блока
КС-ПР-39-75, толщ. 190
(200)мм(наружная)

2944.64

15 ГОСТ 9573-2012 Утеплитель - ПЖ-100, ГОСТ
9573-2012, толщ. 200мм

3986.18

16 ГОСТ 15588-2014 Утеплитель - ППС-20-РГ-Ф-Б
ГОСТ 15588-2014, толщ. 100мм

190.23

17 ГОСТ 15588-2014 Утеплитель - ППС-20-РГ-Ф-Б
ГОСТ 15588-2014, толщ. 200мм

11.33

18 Компания DuPont, ООО "Дюпон
Наука и Технологии"

Ветро-, гидроизоляционная
мембрана Tyvek

2733.05

Ведомость материалов покрытия кровли

Обозначение Наименование
Площадь,

кв. м
Объем,
куб. м Примечание

СП 29.13330.2011 Армированная
цементно-песчаная стяжка М200
с ячейкой 100х100мм

201.11 -

Система "ТехноНИКОЛЬ" Кровельный ковер -Техноэласт
ЭКП

216.33 -

Система "ТехноНИКОЛЬ" Парймер битумный
ТЕХНОНИКОЛЬ №01

216.33 -

Система "ТехноНИКОЛЬ" Пароизоляция- Бикроэласт ТПП 201.11 -

Система "ТехноНИКОЛЬ" Уклонообразующий слой из
керамзита

216.33 -

Система "ТехноНИКОЛЬ" Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 216.33 -

ГОСТ 1558-2014 Утеплитель - ППС-35-РГ-А
ГОСТ 15588-2014, толщ. 300мм

201.11 60,33

СП 29.13330.2011 Цементно-песчаная стяжка 15.21 -

Ведомость расхода материалов по типу пола с 1 по 9 этажей
Номер

помещения
Тип
пола Схема пола или тип пола по серии

Площадь,
кв. м

7 этаж
Внеквартирны
й коридор;
Лифтовой
холл

7 63.24

Квартира:
санузел

8 34.38

Квартира:
прихожая,
общая
комната,
кухня

9 412.73

8 этаж
Внеквартирны
й коридор;
Лифтовой
холл

7 63.24

Квартира:
санузел

8 34.38

Квартира:
прихожая,
общая
комната,
кухня

9 412.73

9 этаж
Внеквартирны
й коридор;
Лифтовой
холл

7 61.25

Квартира:
санузел

8 34.92

Квартира:
прихожая,
общая
комната,
кухня

9 413.89

Ведомость расхода материалов по типу пола с 1 по 9 этажей
Номер

помещения
Тип
пола Схема пола или тип пола по серии

Площадь,
кв. м

3 этаж
Внеквартирны
й коридор;
Лифтовой
холл

7 63.28

Квартира:
санузел

8 34.66

Квартира:
прихожая,
общая
комната,
кухня

9 414.01

4 этаж
Внеквартирны
й коридор;
Лифтовой
холл

7 60.25

Квартира:
санузел

8 34.59

Квартира:
прихожая,
общая
комната,
кухня

9 417.06

5 этаж
Внеквартирны
й коридор;
Лифтовой
холл

7 60.25

Квартира:
санузел

8 34.59

Квартира:
прихожая,
общая
комната,
кухня

9 417.06

6 этаж
Внеквартирны
й коридор;
Лифтовой
холл

7 63.24

Квартира:
санузел

8 34.59

Квартира:
прихожая,
общая
комната,
кухня

9 413.43

Ведомость расхода материалов по типу пола с 1 по 9 этажей
Номер

помещения
Тип
пола Схема пола или тип пола по серии

Площадь,
кв. м

1 этаж
Площадка
крыльца

1 19.76

Тамбур 2 23.45

Вестибюль;
Внеквартирны
й коридор;

3 154.96

Кладовая
уборочного
инвентаря
(КУИ);
Теплогенерат
орная;

4 36.66

Квартира:
санузел

5 19.70

Квартира:
прихожая,
общая
комната,
кухня

6 299.40

2 этаж
Внеквартирны
й коридор;
Лифтовой
холл

7 65.23

Квартира:
санузел

8 34.54

Квартира:
прихожая,
общая
комната,
кухня

9 412.71



Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов
ГАП

Архитектор

Копировал Формат

ПРОЕКТНОЕ
БЮРО
ГОРПРОЕКТ

Румянцев

Алексеев

Гл. констр.

ГИП

Н. контр.

Софронова

Илларионов

Рожин

С
ог
ла
со
ва
но

И
нв

. №
 п
од
л.

П
од
п.

 и
 д
ат
а

В
за
м

. и
нв

. №

С
ог
ла
со
ва
но

Р
аз
де
л 
ГП

Р
аз
де
л 
КЖ

Р
аз
де
л 
О
В

Р
аз
де
л 
В
К

Р
аз
де
л 
Э
О
М

Ба
иш

ев

С
оф

ро
нв
а

А
ле
кс
ее
ва

Бо
ри
со
в

Ув
ар
ов
а

03
.1

8

03
.1

8

03
.1

8

03
.1

8

03
.1

8

2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

Ведомость расхода материалов по типу
пола с 10 по чердачный этаж, Вед.
мат-ов покрытия пола, Вед. отделки

пом-й с 1 по 5 этаж

Р 24

Ведомость расхода материалов по типу пола с 10 по чедачный этаж
Номер

помещения
Тип
пола Схема пола или тип пола по серии

Площадь,
кв. м

Венткамера 11 34.94

14 этаж
Внеквартирны
й коридор;
Лифтовой
холл

7 36.74

Квартира:
санузел

8 17.76

Квартира:
прихожая,
общая
комната,
кухня

9 206.23

Чердачное
помещение

10 215.08

Чердак
Внеквартирны
й коридор;
Лифтовой
холл

7 21.74

Чердачное
помещение

10 214.60

Венткамера 11 34.94

Ведомость расхода материалов по типу пола с 10 по чедачный этаж
Номер

помещения
Тип
пола Схема пола или тип пола по серии

Площадь,
кв. м

10 этаж
Внеквартирны
й коридор;
Лифтовой
холл

7 61.25

Квартира:
санузел

8 34.92

Квартира:
прихожая,
общая
комната,
кухня

9 413.89

11 этаж
Внеквартирны
й коридор;
Лифтовой
холл

7 61.25

Квартира:
санузел

8 34.92

Квартира:
прихожая,
общая
комната,
кухня

9 413.89

12 этаж
Внеквартирны
й коридор;
Лифтовой
холл

7 61.25

Квартира:
санузел

8 34.92

Квартира:
прихожая,
общая
комната,
кухня

9 413.89

13 этаж
Внеквартирны
й коридор;
Лифтовой
холл

7 46.25

Квартира:
санузел

8 17.76

Квартира:
прихожая,
общая
комната,
кухня

9 206.23

Ведомость материалов покрытия пола

Обозначение Наименование
Площадь,

кв. м
Объем,
куб. м Примечание

ГОСТ 1558-2014 Утеплитель - ППС-35-РГ-А ГОСТ 15588-2014,
толщ. 50мм

429.68 48.72

ГОСТ 1558-2014 Утеплитель - ППС-35-РГ-А ГОСТ 15588-2014,
толщ. 300мм

985.34 60,33

ГОСТ Р 56387-2015 Прослойка и заполнение швов клей для плитки
Крепс

1093.16 -

ГОСТ Р 56704-2015 Гидроизоляционный слой -  пленка из ПВХ 473.24 -

ГОСТ Р 57141-2016 Напольная керамическая плитка (техническая) 106.54 -

ГОСТ Р 57141-2016 Напольная керамогранитная плита 943.41 -

ГОСТ Р 57141-2016 Напольная керамогранитная плита -
нескользящая

43.21 -

Изготовлен в
соответствии с ТУ
2246-028-00203430-200
3

Звукоизоляционный слой - Пенотерм НПП ЛЭ
тощ.  8 мм

5454.49 -

Изготовление
монолитных бетонных
конструкций

02_Бетон: В25 армированный Плиты 8.40

Продукция торговой
марки ИЗОСПАН

Пароизоляция - Изоспан-Д 629.82 -

СП 29.13330.2011 Армированная цементно-песчаная стяжка
М200 с ячейкой 100х100мм

1415.02 -

СП 29.13330.2011 Армированная цементно-песчаная стяжка
М200 с ячейкой 100х100мм Вр-4

5454.49 -

СП 29.13330.2011 Цементно-песчаная стяжка 823.42 -

СП 29.13330.2011 Цементно-песчаная стяжка - выравнивающий
слой (по необходимости)

5703.71 -

Система
"ТехноНИКОЛЬ"

Кровельный ковер -Техноэласт ЭКП 370.74 -

Система
"ТехноНИКОЛЬ"

Парймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 370.74 -

Система
"ТехноНИКОЛЬ"

Пароизоляция- Бикроэласт ТПП 355.53 -

Система
"ТехноНИКОЛЬ"

Уклонообразующий слой из керамзита 370.74 -

Система
"ТехноНИКОЛЬ"

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 370.74 -

ГОСТ 1558-2014 Утеплитель - ППС-35-РГ-А ГОСТ 15588-2014,
толщ. 300мм

201.11 60,33

СП 29.13330.2011 Армированная цементно-песчаная стяжка
М200 с ячейкой 100х100мм

201.11 -

СП 29.13330.2011 Цементно-песчаная стяжка 15.21 -

Система
"ТехноНИКОЛЬ"

Кровельный ковер -Техноэласт ЭКП 216.33 -

Система
"ТехноНИКОЛЬ"

Парймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 216.33 -

Система
"ТехноНИКОЛЬ"

Пароизоляция- Бикроэласт ТПП 201.11 -

Система
"ТехноНИКОЛЬ"

Уклонообразующий слой из керамзита 216.33 -

Система
"ТехноНИКОЛЬ"

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 216.33 -

Ведомость отделки помещений с 1 по 5 этажей

Имя
Отделка пола

(тип пола) Отделка потолка Отделка стен
Площадь,

кв. м
Периметр,

м

2 этаж
1-но
комнатная

Тип 8 - санузел;
тип 9 -
прихожая,
общая комната и
кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

165.46 217.20

2-х
комнатная

Тип 8 - санузел;
тип 9 -
прихожая,
общая комната и
кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

276.97 356.04

Внекварти
рный
коридор

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

30.71 41.61

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

37.02 36.72

Лифтовой
холл

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

19.18 27.00

Лоджия не предусмотрен Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

33.65 69.10

3 этаж
1-но
комнатная

Тип 8 - санузел;
тип 9 -
прихожая,
общая комната и
кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

164.62 217.20

2-х
комнатная

Тип 8 - санузел;
тип 9 -
прихожая,
общая комната и
кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

279.01 355.84

Внекварти
рный
коридор

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

30.65 41.52

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

37.02 36.72

Лифтовой
холл

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

19.21 27.08

Лоджия не предусмотрен Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

33.65 69.10

4 этаж
1-но
комнатная

Тип 8 - санузел;
тип 9 -
прихожая,
общая комната и
кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

164.79 217.60

2-х
комнатная

Тип 8 - санузел;
тип 9 -
прихожая,
общая комната и
кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

281.99 359.84

Внекварти
рный
коридор

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

27.66 37.92

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

37.02 36.72

Лифтовой
холл

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

19.21 27.08

Лоджия не предусмотрен Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

33.65 69.10

5 этаж
1-но
комнатная

Тип 8 - санузел;
тип 9 -
прихожая,
общая комната и
кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

164.79 217.60

2-х
комнатная

Тип 8 - санузел;
тип 9 -
прихожая,
общая комната и
кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

281.94 359.80

Внекварти
рный
коридор

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

27.66 37.92

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

37.02 36.72

Лифтовой
холл

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

19.21 27.08

Лоджия не предусмотрен Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

33.65 69.10

Ведомость отделки помещений с 1 по 5 этажей

Имя
Отделка пола

(тип пола) Отделка потолка Отделка стен
Площадь,

кв. м
Периметр,

м

1 этаж
2-х
комнатная

Тип 5 - санузел;
тип 6 -
прихожая,
общая комната и
кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

128.66 170.78

3-х
комнатная

Тип 5 - санузел;
тип 6 -
прихожая,
общая комната и
кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

187.49 221.34

Вестибюль Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

57.98 59.32

Внекварти
рный
коридор

Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

11.14 26.78

Консьерж Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

22.41 26.88

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

37.02 36.72

Лифтовой
холл

Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

19.21 27.08

Лоджия не предусмотрен Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

16.83 34.55

Санузел Тип 4 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
облицовачная плитка

2.45 6.68

Тамбур Тип 2 Утепление ПЖ-100, толщ.
200мм, ГВЛ-В толщ. 10 мм
на мет. каркасе из
профилей

Утепление ПЖ-100, толщ.
200 мм, улучшенная
штукатурка по сетке,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

23.45 39.36

Тепло-
генераторн
ая

Тип 4 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

18.44 26.32

Уборочная
инвентаря

Тип 4 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
облицовачная плитка

5.63 11.58

Узел ввода Тип 4 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

9.86 16.38

Электро
щитовая

Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка и
покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

3.85 8.08

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Расход отделки стен и перегородок см. лист АР-21
2. Расход покрытия полов см. лист  АР-21
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2018 1236-2-АР

Многоквартирный жилой дом в 55 квартале
г.Якутска  на пересечении улиц Строда и Ярославского. 2-я очередь.

Корректировка

Многоквартирный жилой дом

Ведомость отделки помещений с 6 по
чердачный этаж

Р 25

Ведомость отделки помещений с 6 по чердачный этаж

Имя
Отделка пола (тип

пола) Отделка потолка Отделка стен
Площадь,

кв. м
Периметр,

м

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

37.02 36.72

Лифтовой
холл

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

19.20 27.04

Лоджия не предусмотрен Фасадная система
декоративной
штукатурки, согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

33.65 69.10

12 этаж
1-но
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

163.53 217.44

2-х
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

279.66 358.96

Внекварти
рный
коридор

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

29.33 41.60

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

37.02 36.72

Лифтовой
холл

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

19.20 27.04

Лоджия не предусмотрен Фасадная система
декоративной
штукатурки, согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

33.65 69.10

13 этаж
1-но
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

81.77 108.72

2-х
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

139.36 179.77

Венткамер
а

Тип 11 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

35.03 35.50

Внекварти
рный
коридор

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

20.93 29.87

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

37.05 36.73

Лифтовой
холл

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

9.61 13.54

Лоджия не предусмотрен Фасадная система
декоративной
штукатурки, согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

16.83 34.55

Тамбур-шл
юз

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

3.21 7.45

Чердачное
помещени
е

Тип 10 не предусмотрен Улучшенная штукатурка 214.57 108.55

14 этаж
1-но
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

81.77 108.72

2-х
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

139.42 179.73

Внекварти
рный
коридор

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

14.33 19.56

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

18.51 18.36

Лифтовой
холл

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

9.61 13.54

Лоджия не предусмотрен Фасадная система
декоративной
штукатурки, согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

16.83 34.55

Чердак
Венткамер
а

Тип 11 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

34.96 35.50

Внекварти
рный
коридор

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

6.56 10.27

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

18.51 18.36

Тамбур-шл
юз

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

3.27 7.50

Чердачное
помещени
е

Тип 10 не предусмотрен Улучшенная штукатурка 213.77 108.41

Ведомость отделки помещений с 6 по чердачный этаж

Имя
Отделка пола (тип

пола) Отделка потолка Отделка стен
Площадь,

кв. м
Периметр,

м

6 этаж
1-но
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

164.56 217.66

2-х
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

278.41 355.80

Внекварти
рный
коридор

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

30.63 41.52

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

37.02 36.72

Лифтовой
холл

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

19.21 27.08

Лоджия не предусмотрен Фасадная система
декоративной
штукатурки, согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

33.65 69.10

7 этаж
1-но
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

163.85 217.60

2-х
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

278.29 355.72

Внекварти
рный
коридор

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

30.65 41.52

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

37.02 36.72

Лифтовой
холл

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

19.18 27.00

Лоджия не предусмотрен Фасадная система
декоративной
штукатурки, согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

33.65 69.10

8 этаж
1-но
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

163.85 217.60

2-х
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

278.29 355.72

Внекварти
рный
коридор

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

30.65 41.52

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

37.02 36.72

Лифтовой
холл

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

19.18 27.00

Лоджия не предусмотрен Фасадная система
декоративной
штукатурки, согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

33.65 69.10

9 этаж
1-но
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

163.55 217.44

2-х
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

279.67 359.00

Внекварти
рный
коридор

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

28.65 39.12

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

37.02 36.72

Лифтовой
холл

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

19.21 27.08

Лоджия не предусмотрен Фасадная система
декоративной
штукатурки, согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

33.65 69.10

10 этаж
1-но
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

163.55 217.44

2-х
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

279.67 359.00

Внекварти
рный
коридор

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

28.65 39.12

Лестница Тип 3 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

37.02 36.72

Лифтовой
холл

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

19.21 27.08

Лоджия не предусмотрен Фасадная система
декоративной
штукатурки, согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

Фасадная система
декоративной штукатурки,
согласно ТУ
5772-008-13357755-2007

33.65 69.10

11 этаж
1-но
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

163.53 217.44

2-х
комнатная

Тип 8 - санузел; тип 9
- прихожая, общая
комната и кухня;

не предусмотрен Улучшенная штукатурка,
шпатлевка, черновая
отделка согласно договору
долевого участия

279.66 358.96

Внекварти
рный
коридор

Тип 7 Очистка бетонной
поверхности, шпатлевка
и покраска

Улучшенная штукатурка,
шпатлевка и покраска
водоэмульсионкой

28.65 39.12

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Расход отделки стен и перегородок см. лист АР-21
2. Расход покрытия полов см. лист  АР-21
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